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  אתר קליטה: מילודע
 

  37/77/03תאריך דווח: 

  

 0מספר דגימות: 
 תאור דוגמאות: זרד

  78/77/03תאריך קליטה: 
  שם דוגם: עמיר יפת

 
  77/77/03תאריך דיגום: 

 07:37שעת דיגום: 
   07:05שעת הגעה: 

 תאור מצב דגימה: מקורר
  חומר לבדיקה: שפכים

 

 

  
  SO13050197/1מספר דגימה: 

 

 

 בדיקה יחידה תוצאה
7.00   PH- בדיקת שטח 
1.88 mS/cm מוליכות 

710.0 mg/L TSS מוצקים מרחפים 
2,595 mg O2/L COD כללי 
1,110 mg/L BOD כללי 

98.0 mg/L ( חנקן קלדהלTKN) 
241.00 mg/L שמנים ושומנים 
40.800 mg/L זרחן כללי 

344 mg/L כלורידים 
241 mg/L נתרן- AA 

< 0.100 mg/L כ( סולפידים-S)-קבלן משנה 
 

  ** סוף דווח תוצאות **
 

 אבטחת איכות
 בדיקה שיטת בדיקה ביאורים

17,2 SM 5210B BOD כללי 
17,2 MERCK KIT SQ COD כללי 

    PH- בדיקת שטח 
17,2 SM 2540D TSS מוצקים מרחפים 

17 MERCK KIT SQ זרחן כללי 
1 SM 4500 NorgB ( חנקן קלדהלTKN) 

1,2 Based on SM 4500 CL-D כלורידים 
17,2 SM 2510B מוליכות 

1 USEPA SW 846 Method 7000B נתרן- AA 
 קבלן משנה-(S-סולפידים )כ   3
1 SM5520 D שמנים ושומנים 

 

 

 ביאורים לבדיקות

 בהסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות. 1

 לאתר ביצוע מילודע בלבד)ההסמכה אינה לאתר מיגל(-בהסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות 17

 מזון וקוסמטיקה -מים, אתר מילודע-בהכרת משרד הבריאות: אתרים מילודע ומיגל 2

  קבלנות משנה. 3
 

 

 

 הערות

בכל אותם תחומים להם הוסמכה, לפי המפורט לכל אתר במסמך  ISO/IEC 17025א. המעבדה פועלת לפי נוהלי עבודה מסודרים,התואמים לתקנים בינלאומיים 
 היקף ההסמכה.

 ב. הבדיקות המיקרוביאליות הן במסגרת ההכרה של משרד הבריאות כמפורסם ברשומות לכל אתר.

Milouda-LOGO_9-2.PNG


 בדקת בלבד.ג. התוצאות מתיחסות לדוגמא הנ
 ד. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים.

 ה. הדיגום נעשה על ידי ובאחריות הלקוח, אלא אם מצוין אחרת.
 אחר למוצר הנבדק. ו. הרשות אינה אחראית לתוצאות בדיקה כלשהי שערכה המעבדה ואין בעצם הסמכתה אישור כלשהו של הרשות או גוף

 פה הינה בעלת תאריך דווח העדכני ביותר.ז. התוצאה התק
 ח.הפרשנות אינה תחת הסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.

 ט.הבדיקות מבוצעות באתר הקליטה, אלא אם צויין אחרת.
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